
GAISA DZESĒŠANAS BŪVIZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS AR TEHNISKO INFORMĀCIJU

Sistēmas nr.
/ System No.

Iekārtas
nr. / Unit

No.
Funkcija / Function Apkalpojamo telpu grupas /

Served areas

Iekārtas tips, vieta, marka, skaits / Unit type, placement, model, count
Sistēmas

nr. /
System No.

Iekārtas nr.
/ Unit No.

Iekārtu tehniskie parametri / Units technical parameters

Piezīmes /
Notes

Gaisa/šķidruma ražīgums / Air/liquid productivity Elektropieslēgums / Electric connection Gaisa sildīšana / Air heating Gaisa dzesēšana / Air cooling

Iekārtas tips / Type of
unit

Uzstādīšanas vieta / Place of installation
Masa /

Weight, kg Marka / Model Ražotājs /
Producer

Skaits /
Count

Lp/s Ln/e Lrec dP (stat)
Ražīguma regulēšana /
Productivity adjusting N, kW N kopā / N

total, kW

Spriegums,
Fāzes /
Voltage,
phase

Darba
strāva /
Working

current, A

Starta strāva
/ Start-up
current, A

Darbība
ugunsgrēka
gadījumā /

Operation in
case of fire

Siltumnesējs /
Coolant

Skaits /
Count

Sildīšanas t /Heating t,
C Q silt. / Q

heat. kW

Q silt.kopā /
Q heat.

total, kW

Aukstumnesējs /
Coolant

Skaits /
Count

Pirms dzesētāja / Before
cooler

Pēc dzesētāja / After cooler Q dzesēšana / Q cool.,
kW

Vieta / Placement
Asis, telpas nr
/ Axis, room No Stāvs / Floor m3/h m3/h l/s m No / From Līdz /

To No / From kJ Līdz / To kJ Iekārtai /
Unit, kW

 Kopā / Total,
kW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

CH1

C-1, C-2 Dzesēšana / Cooling

Koncertzāle / Concerthall

Čilleris / Chiller
Uz vibroizolējošiem

paliktņiem / On
vibroisolating pads

Aa3.1.5 -2sl 3250 30XW-652 Carrier 2

CH1

C-1, C-2              -             -  -  -  Jā/ Yes         184.0    368.0 400 V,3~          295.0             587 Nē / No -  -  -  - -  - Freons R407C 2 12 C 0%           - 12 C 0%          - 680.0 1360 -

CS-1 Cirkulācija / Circulation Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 350 TPE

100-200/4-S Grundfos 1 CS-1              -             - 26.5 13  Jā/ Yes             7.5        7.5 400 V, 3~            14.8  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 - -  - - -  - - - -

CS-2 Cirkulācija / Circulation Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 350 TPE

100-200/4-S Grundfos 1 CS-2              -             - 26.5 13  Jā/ Yes             7.5        7.5 400 V, 3~            14.8  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 - -  - - -  - - - -

CS-5 Cirkulācija / Circulation Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 100 TPE 80-110/4-S Grundfos 1 CS-5              -             - 14.3 7  Jā/ Yes             2.2        2.2 400 V, 3~              4.6  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 - -  - - -  - - - -

CS-6 Cirkulācija / Circulation Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 150 TPE

100-130/4-S Grundfos 1 CS-6              -             - 19.9 8  Jā/ Yes             4.0        4.0 400 V, 3~              8.1  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 - -  - - -  - - - -

CS-8 Cirkulācija / Circulation Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 190 TPE

100-170/4-S Grundfos 1 CS-8              -             - 22.1 13  Jā/ Yes             5.5        5.5 400 V, 3~            11.0  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 - -  - - -  - - - -

CS-9 Cirkulācija / Circulation Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 70 TPE 50-240/2-S Grundfos 1 CS-9              -             - 5.8 14  Jā/ Yes             2.2        2.2 400 V, 3~              4.6  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 - -  - - -  - - - -

AHU1-AH
U7

Patērētājs / Consumer
AHU dzesēšanas

sekcijas / AHU cooling
section

Iebūvēts iekārtā / Installed
in unit

Aa3.1.7,
Aa3.1.1 -2sl -

Skat. AVK-V
sadaļā / See
HVAC-V part

- 7 AHU1-AHU
7  -  - - -  Jā/ Yes  -  - -  -  -

Skat. AVK-V
sadaļā / See
HVAC-V part

-  -  -  - -  -  Ūdens 7 - -  - - -  - 467.0 467 -

FC1.G.13 Patērētājs / Consumer Noliktava / Storage Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling G4.3.1 5 - 42GWC012 Carrier 1 FC1.G.13  -  - 540 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 13 C 100%      36.0 4.0 4 -

FC1.G.14 Patērētājs / Consumer Skaņa un gaisma / Sound & light Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling - 5 - 42GWC012 Carrier 1 FC1.G.14  -  - 540 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 13 C 100%      36.0 4.0 4 -

FC1.G.15 Patērētājs / Consumer Skaņa un gaisma / Sound & light Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling - 5 - 42GWC012 Carrier 1 FC1.G.15  -  - 540 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 13 C 100%      36.0 4.0 4 -

FC2.E.11 Patērētājs / Consumer Skaņas aprīkojums / Sound equipment Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling E1.2.2 3 - 42GWC010 Carrier 1 FC2.E.11  -  - 472 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 13 C 100%      35.0 3.3 3 -

FC2.E.12 Patērētājs / Consumer Gaismas aprīkojums / Light equipment Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling E1.2.3 3 - 42GWC010 Carrier 1 FC2.E.12  -  - 472 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 13 C 100%      35.0 3.3 3 -

FC1.E.10 Patērētājs / Consumer Priekštelpa / Cloakroom Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling F3.1 3 - 42GWC012 Carrier 1 FC1.E.10  -  - 540 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 13 C 100%      36.0 4.0 4 -

FC2.D.8 Patērētājs / Consumer Kamerzāle / Chamber hall
Telpas dzesētājs ar

gaisa vadiem /
Ductable fancoil

Montēts mēbelē /
mounted in furniture D1.3.1 2 - 42 DW 12 Carrier 1 FC2.D.8  -  - 2590 -  Jā/ Yes           0.40        0.4 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 15 C 100%      41.0 13.0 13 -

FC2.D.9 Patērētājs / Consumer Kamerzāle / Chamber hall
Telpas dzesētājs ar

gaisa vadiem /
Ductable fancoil

Montēts mēbelē /
mounted in furniture D1.3.1 2 - 42 DW 12 Carrier 1 FC2.D.9  -  - 2590 -  Jā/ Yes           0.40        0.4 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 15 C 100%      41.0 13.0 13 -

FC2.D.7 Patērētājs / Consumer Ierakstu studija / Sound record
Telpas dzesētājs ar

gaisa vadiem /
Ductable fancoil

Montēts mēbelē /
mounted in furniture D1.4.11 2 - 42 NF 33 Carrier 1 FC2.D.7  -  - 250 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 12 C 100%      33.0 2.1 2 -

FC2.D.6 Patērētājs / Consumer Instrumentu skaņošana / Tuning / sound
record

Telpas dzesētājs ar
gaisa vadiem /

Ductable fancoil

Montēts mēbelē /
mounted in furniture D1.4.12 2 - 42 NF 33 Carrier 1 FC2.D.6  -  - 250 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 12 C 100%      33.0 2.1 2 -

FC1.C.3 Patērētājs / Consumer Palīgtelpa / Auxillary room Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling C1.4.2 1 - 42GWC010 Carrier 1 FC1.C.3  -  - 600 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 14 C 100%      38.0 3.6 4 -

FC2.C.4 Patērētājs / Consumer Kase 1, administrācija / Cash desk 1,
administration

Telpas dzesētājs ar
gaisa vadiem /

Ductable fancoil

Montēts mēbelē /
mounted in furniture

C1.1.6., C1.1.8 1 - 42 NF 33 Carrier 1 FC2.C.4  -  - 520 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 14 C 100%      38.0 3.5 4 -

FC2.C.5 Patērētājs / Consumer Kase 2, apsarga telpa / Cash desk 2,
security

Telpas dzesētājs ar
gaisa vadiem /

Ductable fancoil

Montēts mēbelē /
mounted in furniture

C1.1.7., C1.1.9 1 - 42 NF 75 Carrier 1 FC2.C.5  -  - 1430 -  Jā/ Yes           0.15        0.2 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 17 C 100%      45.0 6.2 6 -

FC1.B.2 Patērētājs / Consumer Noliktava 2 / Storage 2 Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling B1.6.14 gf - 42GWC010 Carrier 1 FC1.B.2  -  - 600 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 14 C 100%      38.0 3.6 4 -

FC2.A.1 Patērētājs / Consumer Komunikāciju telpa / Communication
room

Telpas dzesētājs ar
gaisa vadiem /

Ductable fancoil

Zem pārseguma / Under
slab A3.1.3 -1sl - 42 DW 16 Carrier 1 FC2.A.1  -  - 3085 -  Jā/ Yes           0.60        0.6 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 15 C 100%      41.0 15.4 15 -

FC3.A.16 Patērētājs / Consumer Atkritumu telpa / Garbage room
Pie sienas montējams
telpas dzesētājs / Hi

wall fancoil
Pie sienas / On the wall A1.1.7 -1sl - 42 WHC 028 Carrier 1 FC3.A.16  -  - 428 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 17 C 100%      47.0 1.6 2 -

FC1.D.17 Patērētājs / Consumer Aprīkojums / Machine room Griestu kasete / Ceiling
cassette

Piekārtajos griestos / In
suspended ceiling D1.4.10 2 - 42GWC012 Carrier 1 FC1.D.17  -  - 540 -  Jā/ Yes           0.40        0.4 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 13 C 100%      36.0 4.0 4 -

FC4.F.18 Patērētājs / Consumer Tehniskais aprīkojums / Installation room

Uz grīdas mintējams
telpas dzesētājs /
On-floor mounted

fancoil

Uz grīdas / On-floor
mounted F3.1.1 4 - 42 NA 50 Carrier 1 FC4.F.18  -  - 460 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 14 C 100%      39.0 2.9 3 -

FC4.F.19 Patērētājs / Consumer Tehniskais aprīkojums / Installation room

Uz grīdas mintējams
telpas dzesētājs /
On-floor mounted

fancoil

Uz grīdas / On-floor
mounted F3.1.1 4 - 42 NA 50 Carrier 1 FC4.F.19  -  - 460 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 14 C 100%      39.0 2.9 3 -

FC2.H.20 Patērētājs / Consumer Dienvidu vestibils / Vestibule south
Telpas dzesētājs ar

gaisa vadiem /
Ductable fancoil

Montēts mēbelē /
mounted in furniture H1.2.2 6 - 42 NF 43 Carrier 1 FC2.H.20  -  - 400 -  Jā/ Yes           0.10        0.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 14 C 100%      38.0 2.7 3 -

FC2.Aa.21 Patērētājs / Consumer UPS+centrāla akumulatoru telpa /
UPS+central battery room

Telpas dzesētājs ar
gaisa vadiem /

Ductable fancoil

Zem pārseguma / Under
slab Aa3.1.6 -2sl - 42 DW 12 Carrier 1 FC2.Aa.21  -  - 2240 -  Jā/ Yes           0.40        0.4 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 15 C 100%      41.0 11.2 11 -

FC2.Aa.22 Patērētājs / Consumer UPS+centrāla akumulatoru telpa /
UPS+central battery room

Telpas dzesētājs ar
gaisa vadiem /

Ductable fancoil

Zem pārseguma / Under
slab Aa3.1.6 -2sl - 42 DW 12 Carrier 1 FC2.Aa.22  -  - 2240 -  Jā/ Yes           0.40        0.4 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 26 C 55% 56.0 15 C 100%      41.0 11.2 11 -

- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms
Grīdā iebūvējams
telpas dzesētājs /

Floor-mounted fancoil

Dubultajā grīdā / In false
floor - gf-5 - KQKM 150 340

1250 EMCO 13 -  -  - 110 -  Jā/ Yes           0.03        0.4 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -

 Skat.
AVK-A

sadaļā / See
HVAC-H

part

 Ūdens 13 26 C 60% 58.0 14 C 100%      39.0 0.7 9 -

- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms
Grīdā iebūvējams
telpas dzesētājs /

Floor-mounted fancoil

Dubultajā grīdā / In false
floor - gf-5 - KQKM 150 340

1250 EMCO 1 -  -  - 160 -  Jā/ Yes           0.03          - 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -

 Skat.
AVK-A

sadaļā / See
HVAC-H

part

 Ūdens                     1 26 C 60% 58.0 14 C 100%      39.0 1.0 1 -

- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms
Grīdā iebūvējams
telpas dzesētājs /

Floor-mounted fancoil

Dubultajā grīdā / In false
floor - gf-5 - KQKM 150 340

2000 EMCO 3 -  -  - 320 -  Jā/ Yes           0.06        0.2 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -

 Skat.
AVK-A

sadaļā / See
HVAC-H

part

 Ūdens 3 26 C 60% 58.0 14 C 100%      39.0 2.0 6 -

- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms
Grīdā iebūvējams
telpas dzesētājs /

Floor-mounted fancoil

Dubultajā grīdā / In false
floor - gf-5 - KQKM 150 340

2000 EMCO 24 -  -  - 150 -  Jā/ Yes           0.06        1.4 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -

 Skat.
AVK-A

sadaļā / See
HVAC-H

part

 Ūdens 24 26 C 60% 58.0 14 C 100%      39.0 1.0 24 -

- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms
Grīdā iebūvējams
telpas dzesētājs /

Floor-mounted fancoil

Dubultajā grīdā / In false
floor - gf-5 - KQKM 150 340

2000 EMCO 219 -  -  - 220 -  Jā/ Yes           0.06      13.1 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -

 Skat.
AVK-A

sadaļā / See
HVAC-H

part

 Ūdens 219 26 C 60% 58.0 14 C 100%      39.0 1.4 307 -

- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms
Grīdā iebūvējams
telpas dzesētājs /

Floor-mounted fancoil

Dubultajā grīdā / In false
floor - gf-5 - KQKM 150 340

2750 EMCO 24 -  -  - 330 -  Jā/ Yes           0.09        2.2 230 V,1~  -  - Nē / No -  -  -  - -

 Skat.
AVK-A

sadaļā / See
HVAC-H

part

 Ūdens 24 26 C 60% 58.0 13 C 100%      37.0 2.3 55 -

CH-2

CS-10 Cirkulācija / Circulation Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 85 TPE 65-180/2-S Grundfos 1

CH-2

CS-10              -             - 5.8 9  Jā/ Yes             1.5        1.5 400 V, 3~              3.3  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 - -  - - -  - - - -

SM-2 Siltummainis / Heat
exchanger Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Siltummainis / Heat

exchanger
Uz pamata / On

foundation Aa3.1.5 -2sl - XB 51L-1 60 Danfoss 1 SM-2              -             - - -  Jā/ Yes  -  - -  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 7/12C -  - 16/19C -  - 75.0 75 -

- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Dzesēto griestu panelis
/ Chilled ceiling panel

Virs piekārtajiem
griestiem / Above
suspended ceiling

- -1sl - 5 - UNI 2 TP
Zent

Frenger 1129 -  -  - - -  Jā/ Yes  -  - -  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens
             1

129 - -  - - -  - 75.0 75 -

DC-1

DC-1,
DC-2

Kondensatora
dzesēšana, freecooling /

Drycooler
Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Kondensatora

dzesētājs / Drycooler

Uz pamata ar
vibroizolāciju / On

foundation with
vibroisolation

- Jumts / Roof 3500
SCAG-262-09-1
2N5-H-264-1DN

125-D
Alfa Laval 2

DC-1

DC-1, DC-2  -  - 44400 -  Jā/ Yes           7.20      14.4 400 V, 3~              2.6  - Nē / No -  -  -  - -  -  Etilēnglikols,
35% 2 45 C -  - 40 C -  - 767.0 1534 -

SM-1 Siltummainis / Heat
exchanger Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Siltummainis / Heat

exchanger
Uz pamata / On

foundation Aa3.1.5 -2sl - XB 70L-1 90 Danfoss 1 SM-1  -  - - -  Jā/ Yes  -  - -  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Etilēnglikols,
35%                     1 2/7C -  - 7/12C -  - 300.0 300 -

CS-3 Cirkulācija / Circulation Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 350 TPE

100-200/4-S Grundfos 1 CS-3              -             - 30.5 14  Jā/ Yes             7.5        7.5 400 V, 3~            14.8  - Nē / No -  -  -  - -  -  Etilēnglikols,
35%                     1 - -  - - -  - - - -

CS-4 Cirkulācija / Circulation Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 350 TPE

100-200/4-S Grundfos 1 CS-4              -             - 30.5 14  Jā/ Yes             7.5        7.5 400 V, 3~            14.8  - Nē / No -  -  -  - -  -  Etilēnglikols,
35%                     1 - -  - - -  - - - -

CS-11 Cirkulācija / Circulation Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump

Uz pamata / On
foundation Aa3.1.5 -2sl 170 TPE

100-130/4-S Grundfos 1 CS-11              -             - 16 8  Jā/ Yes             4.0        4.0 400 V, 3~              8.1  - Nē / No -  -  -  - -  -  Etilēnglikols,
35%                     1 - -  - - -  - - - -

Skat. AVK-V
sadaļā / See
HVAC-V part

CS-7 Cirkulācija / Circulation AHU 3 Stapsiltumnesēja kaloriferi / AHU
3 run-around coils

Cirkulācijas sūknis /
Circulation pump Cauruļvadā / In pipe Aa3.1.7 -2sl 75 TP 40/360-2 Grundfos 1

Skat.
AVK-V

sadaļā /
See

HVAC-V
part

CS-7              -             - 0.7 32  Jā/ Yes             3.0        3.0 230 V,1~            11.8  - Nē / No -  -  -  - -  -  Etilēnglikols,
35%                     1 - -  - - -  - - -

Skat. AVK-V
sadaļā / See
HVAC-V part

Skat. AVK-A
sadaļā / See
HVAC-H part

SM-3 Siltummainis / Heat
exchanger Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Siltummainis / Heat

exchanger
Uz pamata / On

foundation Aa3.1.5 -2sl - - - 1 Skat.
AVK-A
sadaļā /

See
HVAC-H

part

SM-3  -  - - -  Jā/ Yes  -  - -  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens                     1 7/12C -  - 18/23C -  - 29.0 29

Skat. AVK-A
sadaļā / See

HVACHV
part- Patērētājs / Consumer Koncertzāles telpas / Concerthall rooms Dzesētā grīda / Cooled

floor
Dubultajā grīdā / In false

floor - - - - -

Skat.
AVK-A
sadaļā /

See
HVAC-H

part

-  -  - - -  Jā/ Yes  -  - -  -  - Nē / No -  -  -  - -  -  Ūdens
 Skat. AVK-A
sadaļā / See
HVAC-H part

- -  - - -  - 29.0 29

Elektropieslēgums dzesēšanai / Electric connection for cooling 456 kW Dzesētāju-patērētāju slodze kopā ar ventilācijas iekārtu slodzi / FC units-consumers load with AHU load 1095 kW

Objekta slodžu un jaudu kopsavilkums / Object loads and power summary
Elektropieslēgums kopā / Electric

connection in total EL                 456 kW 380 V

Nepārtrauktas strāvas pieslēgums no
diviem neatkarīgiem elektroapgādes

avotiem
EL - kW 380 V

Siltumapgādes pieslēgums kopā / Heating
connection in total A

 Skat. AVK-A
sadaļā / See
HVAC-H part

kW 80/60 oC

Ūdensapgādes pieslēgums kopā /
Domestic water supply connection in total UK                 750 l/h -

Aukstumapgādes patērētāju slodze  kopā
/ Chilled water supply consumers load in

total
VK              1 095 kW

Rezerve /
reserve
265 kW

Aukstumapgādes aukstuma centra jauda
kopā / Chilled water supply center power in

total
VK              1 360 kW -

Uldis Pelīte

Nr. 50-1429

ŠĪ BŪVPROJEKTA AUKSTUMAPGĀDES DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU
NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

(vārds un uzvārds)
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(Paraksts)(Datums)

Būvprojekta daļas
vadītājs

1. kārta -
DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS  -
Koncertzāle
1. Stage -
MULTIFUNCTIONAL CENTRE -
Concert Hall

2. kārta - PLAZA
2. Stage - PLAZA

(3. kārta)
(3. Stage)
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