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Par iepirkuma „Par inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanu ēkā Radio ielā 8, Liepājā” 

(LielaisDzintars 2017/5) nolikuma skaidrojumiem. 

 

 

1.jautājums 
Nolikuma pielikums nr.6 uzskaitītas aukstuma apgādes iekārtas, sistēmas, kuras 

atrodas objektā, kurām jāveic apkalpošana un remonta darbi. Nolikuma 

pielikums nr.3-1 „1913_nolikuma-pielikums-nr3-1-apkalpojamas-iekartas-

apkopju-grafiks-ligumcenas-aprekina-forma" nav ietvertas visas iekārtas, 

sistēmas, kuras minētas pielikums nr.6., kā piemēram: 

Kods Darba / iekārtas nosaukums Mērvienība 
Daud

zums 

EF3 Nosūce KVK200, 450m3/h gab 1 

SX1 Nosūce AXC800-9/18-D3, 1500m3/h gab 1 

SX2-1 Nosūce AXC800-9/22-D4, 30000m3/h gab 1 

SX2-2 Nosūce AXC800-9/22-D4, 30000m3/h gab 1 

SX2-3 Nosūce AXC800-9/22-D4, 30000m3/h gab 1 

SX3-1 Nosūce AXC800-9/22-D4, 30000m3/h gab 1 

SX3-2 Nosūce AXC800-9/22-D4, 30000m3/h gab 1 

SX3-3 Nosūce AXC800-9/22-D4, 30000m3/h gab 1 

PU21 Nosūce AXC800-9/18-D4, 20300m3/h gab 1 

PU22a Nosūce AXC800-9/18-D4, 20300m3/h gab 1 

PU22b Nosūce AXC800-9/18-D4, 20300m3/h gab 1 

PU23 Nosūce AXC800-9/18-D4, 19500m3/h gab 1 

PU24 Nosūce AXC800-9/18-D4, 26400m3/h gab 1 

PU25 Nosūce AXC800-9/18-D4, 26400m3/h gab 1 

GR EMCO, KQKM 150, grīdas fancooil gab 284 

AG Augstie griesti, Zent Frenger, UNI 2 TP gab 1129 

  

Šīm iekārtām, sistēmām nav norādīts arī apkopju biežums un reglaments. Auksto 

griestu ražotājs norāda, ka griestiem apkope nav nepieciešama, savukārt esot 

jāpārbauda to darbība, ventīļi, vārsti, savienojumi. Izrāvums no ražotāja brošūras: 

 

Lūdzu norādiet, ko darīt ar pielikums nr.6 iekļautajām iekārtām? 

Atbilde Nolikuma pielikumā Nr. 3-1 neminētajām iekārtām apkopes nav nepieciešams veikt 

 



2.jautājums Nolikuma 3.1.pielikumā ventilācijas iekārtu AHU1-7 norādīta, ka iekārtu apkope 

jāveic februāris, jūnijs, oktobris un savukārt iekārtu filtru nomaiņas mēneši nobīdīti 

par vienu mēnesi, marts, jūlijs, novembris. Vai iekārtas apkopi, tīrīšanu var apvienot 

ar iekārtas filtru nomaiņu vai otrādi, jo iekārtas apkopē ietilpst iekārtas tīrīšana 

(iekārtā esošo filtru izņemšana, filtru sekcijas iztīrīšana, pārbaude). Pēc šī grafika 

sanāk, ka iztīrītā iekārtā jāliek atpakaļ netīri filtri, lai pēc mēneša atkal tos ņemtu ārā 

un mainītu pret jauniem. 

Atbilde 
Gaisa apstrādes iekārtu apkopi un filtru maiņu iespējams apvienot 

 

3.jautājums Nolikuma 3.1.pielikumā norādīts, ka BMS uzraudzībā jāveic 12 reizes gadā. Lūdzu 

atsūtīt detalizētu aprakstu, kas ietilpst ikmēneša BMS uzraudzības pakalpojumā. 

Atbilde BMS uzraudzība visa gada garumā jāveic ventilācijas, siltumapgādes un 

aukstumapgādes mezgliem. Reizi nedēļā nepieciešams pārbaudīt sistēmas darbību 

un informēt pasūtītāju par kļūmēm iekārtu darbībā vai nepieciešamību veikt iestatīto 

parametru maiņu 

 

4.jautājums 
Nolikuma 3.1.pielikumā, Apkalpojamās iekārtas, apkopju  grafiks un cenas projekts 

 

 

Nr. 

p.k. 

Veicamie darbi un 

izmantotie materiāli 
Vien. 

Iekārtu 

skaits 

Apkope

s reižu 

skaits 

gadā 

Maksa 

par 1 

vienības 

apkopes 

reizi, 

EUR 

Maksa 

par 1 

vienības 

apkopi 

gadā, 

EUR 

Kopā, 

EUR/

gadā 

      A B C D E 

1 

Apkures sistēmu un  

siltuma mezgla 

apkopes kompl 

1 1 

C 

C*B =D 
D*A 

=E 

  
BMS uzraudzība kompl 1 12 

C C*B =D D*A 

=E 

2 
Ventilācijas 

iekārta AHU1  
kompl. 1 3 

C C*B =D D*A 

=E 

  Filtru komplekts kompl 
1 3 

C C*B =D D*A 

=E 

 

Atbilde 

Vai šāds ir pareizs aprēķina modelis? 

Jā, aprēķins ir pareizs 

 

5.jautājums   ĢENERATORA Atlas Copco DPA 900 apkope. Nolikuma „2443_nolikuma-pielikums-

nr-5-2-rezerves-generatora-dizeldzineja-apkopju-grafiks" norādīts, ka ģenerātora 

motoram 4000 sērija,  A darbi jādara katru dienu, savukārt „1913_nolikuma-pielikums-

nr3-1-apkalpojamas-iekartas-apkopju-

grafiks-ligumcenas-aprekina-forma" 

norādīts, ka visam generātoram, sistēmai 

kopumā apkope ir 1 reizi gadā februārī. 

Kā arī B darbi ir jāveic pēc katrām 500 

stundām vai katrus 12 mēnešus + C darbi. 

 

 



 

 

 

 

Atbilde 

Vai A darbi ir jāveic, vai šo darbu veikšanu uzņemas pats pasūtītājs, lai 

nodrošinātu garantiju? 

Cik stundas uz doto brīdi ir nostrādājis ģenerātors? 

Vai ģenerātora apkopē nepieciešamie materiāli, eļļas u.c. ir jāiekļauj piedāvājumā 

izmaksās, vai arī šīs izmaksas tiks saskaņotas pēc fakta? 

A sadaļas darbus uzņemas pasūtītājs. Nepieciešams veikt B un C sadaļas darbus 

(500h vai reizi gadā). Piedāvājuma izmaksās jāiekļauj arī ģeneratora apkopē 

nepieciešamie materiāli. Ģenerators līdz šim brīdim ir nostrādājis 4h 57min 

 

  

 

6.jautājums  Iepirkuma Nolikuma 3.pielikums:  

 

 
 

Vai ''*cenas bez PVN 21%'' tiek summēta klāt vērtējamai cenai, jo šīs arī atzīmētas ar *? 

Maksa par izsaukumu ir domāta kā transporta izdevumi uz objektu? 

 

Atbilde ''*cenas bez PVN 21%'' netiek summēta klāt vērtējamai cenai. 

Maksa par izsaukumu ir domāta kā transporta izdevumi uz objektu. 

 

7.jautājums   Vai Nolikuma pielikums nr.3-1 norādītie apkopju intervāli iekārtām, sistēmām ir 

uzskatāmi par pietiekošiem un ir ņemti vērā ražotāja norādījumu, lai saglabātu iekāru 

garantiju? 

 

Atbilde Nolikuma pielikumā Nr. 3-1 norādītie apkopju intervāli ir uzskatāmi par 

pietiekošiem 

 

 

8.jautājums     Lūdzam informēt par līguma punkts 3.2.13. norādītajiem sistēmu piegādātāja 

garantijas nosacījumiem.  

 

''3.2.13. nodrošināt Sistēmu piegādātāja (Objekta būvniecības ģenerāluzņēmējs SIA 

"MERKS") garantijas nosacījumu izpildi gadījumā, ja tiek konstatēts, ka garantijas 

nosacījumi nav spēkā Izpildītāja vai tā piesaistīto personu darbības vai bezdarbības dēļ. 

nodrošināt Sistēmu piegādātāja (Objekta būvniecības ģenerāluzņēmējs SIA "MERKS") 

garantijas nosacījumu izpildi gadījumā, ja tiek konstatēts, ka garantijas nosacījumi nav 

spēkā Izpildītāja vai tā piesaistīto personu darbības vai bezdarbības dēļ.'' 

 

Atbilde Iekārtu apkopes veikt saskaņā ar ražotāja instrukciju, ievērojot iepirkuma 

specifikācijā minēto  darbu apjomu un laika intervālu 

 

9.jautājums       Vai šis nolikumā norādītais filtru apjoms ir visām 7 ventilācijas iekārtām vienā 

nomaiņas reizē un viena gada laikā jāparedz trīs komplekti?  

Visi papildus nepieciešamie filtri tiks apmaksāti saskaņojot izmaksas atsevišķi? 

 

 



Atbilde Jā, norādītais filtru apjoms ir visām 7 gaisa apstrādes iekārtām un gada laikā 

jāparedz trīs šādi komplekti. Ja rodas nepieciešamības nomainīt papildus filtrus, 

izmaksas tiek saskaņotas atsevišķi 

 

 

10.jautājums       Nolikuma 2.pielikums sadaļā vispārīgi: 

 

  

 

 

 

 

Atbilde 

Kurām iekārtām un cik lielā apjomā (gabali) jāveic manometru un termometru 

verifikācija? 

Cik bieži un kādam skaitam pārspiediena un dūmu nosūces ventilātoriem jāveic 

pārbaude? 

Cik bieži un kādam skaitam ugunsdrošības vārstu jāveic darbības pārbaude? 

Apjoms: termometri – 92 gab., manometri – 52 gab. Pārspiediena ventilatoru, dūmu 

nosūces ventilatoru un ugunsdrošības vārstu darbību pārbauda reizi gadā. Pārbaudē 

jākonstatē, vai, nostrādājot UAS, visi ventilatori ieslēdzas un darbojas bez 

trokšņiem un vibrācijām, kā arī jānomēra, vai radītais pārspiediens atbilst 

normatīvajām prasībām 

 

 

11.jautājums       Vai pasūtītājs nodrošina attālinātu piekļuvi BMS sistēma, ja jā tad kādu? 

Nolikuma 2.pielikums sadaļā vispārīgi minēts: 

„Koncertzālē "Lielais dzintars" izbūvēta ēkas vadības sistēma (BMS). Uzstādītājs un 

sistēmas apkalpotājs - firma ECOMATIC.  Pati sistēma ir "Building Operation 

WorkStation" un ir iespējas izstrādāt attālinātu piekļuvi" 

Kurš izstrādā un kā tas domāts par attālinātas piekļuves nodrošināšanu? 

Vai pasūtītājs apmaksā izmaksas, kuras var rasties sakarā ar attālinātas piekļuves 

izstrādi? 

Vai ar izstrādi domāts piemēram, REMOTE Desktop, VPN u.c., konfigurēšanu kādam 

no pasūtītāja datoriem, lai piekļūtu attālināti un spētu monitorēt sistēmas pēc Jūsu 

lūguma? 

 

 Atbilde BMS uzstādītājs un apkalpotājs Ecomatic pēc iesnieguma saņemšanas dos piekļuvi 

BMS. Pasūtītājs apmaksā papildus izmaksas, kas rodas attālinātas piekļuves izveidei 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 


